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Instruction
Bulletin

Boletín de
instrucciones

Directives
d'utilisation

ZB4B• and ZB5A• Body Subassembly

Subensamble de cuerpo ZB4B• y ZB5A•

Sous-assemblage du corps ZB4B• et ZB5A•

DANGER / PELIGRO / DANGER
HAZARD OF ELECTRIC 
SHOCK, EXPLOSION, OR ARC 
FLASH
Disconnect all power before 
working on this equipment.

PELIGRO DE DESCARGA 
ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O 
DESTELLO POR ARQUEO
Desenergice el equipo antes de realizar 
cualquier trabajo en él.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, 
D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC
Coupez l’alimentation de cet appareil 
avant d’y travailler.

Failure to follow these 
instructions will result in death 
or serious injury.

El incumplimiento de estas 
instrucciones podrá causar la muerte 
o lesiones serias.

Si ces directives ne sont pas 
respectées, cela entraînera la mort 
ou des blessures graves.

Contact Block / Bloque de contactos / Bloc à contacts
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24…14 AWG (0,22…1,5 mm2)
solid or stranded / sencillo o trenzado / rigide ou toronné

Screw Terminal / Terminal de tornillo / Borne à vis
7 lb-in / lbs-pulg / lb-po (0,11 N•m)

Light Module  / Módulo de luz / Module 
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Solamente el personal especializado deberá 
instalar, hacer funcionar y prestar servicios 
de mantenimiento al equipo eléctrico. 
Schneider Electric no asume responsabilidad 
alguna por las consecuencias emergentes de 
la utilización de este material.

Electrical equipment should be installed, 
operated, serviced, and maintained only by 
qualified personnel. No responsibility is 
assumed by Schneider Electric for any 
consequences arising out of the use of this 
material. 

Seul un personnel qualifié doit effectuer 
l’installation, l’utilisation, l’entretien et la 
maintenance du matériel électrique. Schneider 
Electric n’assume aucune responsabilité des 
conséquences éventuelles découlant de 
l’utilisation de cette documentation.


